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ONS — HK.721/95/17
OCENA CZASTKOWA

JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W TRZCIANKACH
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015, poz.1412 z p6zn.zm.), art. 12, art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (j.t. Dz. U.
2017 poz. 328) oraz § 16 1 § 17 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych
w nizej wymienionych sprawozdaniach z badan probek wody pobranej w ramach kontroli
wewnetrznej przez administratora wodociagu:
Nr sprawozdania Data poboru Miejsce poboru

SB/23478/03/2017 16.03.2017r. | Trzcianki 18

Stacja Uzdatniania Wody
SB/29701/04/2017 10.04.2017 r. | Trzcianki 57

Posesja prywatna
SB/30131/04/2017 10.04.2017 r. | Trzcianki 18

Stacja Uzdatniania Wody
oceniajgc jakos¢ wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w Trzciankach pod wzgledem
zgodnosci jej jako$ci z wymaganiami

stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z w/w wodociagu.
UZASADNIENIE

W ramach prowadzonej kontroli wewnetrznej administrator wodociggu pobrat probki wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze statych punktéw monitoringowych wodociggu
zbiorowego zaopatrzenia w Trzciankach. Badania probki wody zostaty wykonane w SGS
Polska Sp. z 0.0. Laboratorium Srodowiskowe Pszczyna. Zakres wykonywanych badan
obejmowat parametry monitoringu kontrolnego.

Niniejsze badanie wykazato podwyzszone warto$ci zwigzkow zelaza oraz podwyzszong
metno$é. Administrator wodociagu przeprowadzit dziatania naprawcze, po ktérych ponownie
wykonal badanie wody w kierunku w/w parametrow.

Przeprowadzone analizy w/w probek wykazaty, ze jako§¢ wody w badanym zakresie spetnia
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).
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