
  

Ryki, dnia 28.09.2018 r.

ONS – HK.721/308/18

OCENA  CZĄSTKOWA
JAKOŚCI  WODY  PRZEZNACZONEJ  DO  SPOŻYCIA  PRZEZ  LUDZI

Z WODOCIAGU  ZBIOROWEGO  ZAOPATRZENIA  W  STĘŻYCY

Na podstawie  art.  4  ust.1  pkt.  1  ustawy  z  dnia  14  marca  1985  r.  o  Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017, poz.1261 z późn.zm.), art. 5, art. 12 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(j.t.  Dz.  U.  2018 poz.  1152) oraz § 20 i  §  21 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017,
poz.  2294)  Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w Rykach  po rozpatrzeniu  danych
zawartych w niżej wymienionych protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z ich
badań, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody, jak również w ramach
kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu - Gminny Zakład Usług Komunalnych,
Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca

 
Nr protokołu Nr sprawozdania Data poboru Miejsce poboru 

- SB/88719/09/2018 07.09.2018r. Stężyca, ul. Rokicka
Stacja Uzdatniania Wody

ONS-HK.81/39/18
WD/611/2018    

11.09.2018 r.
Stężyca, u. Królewska 20
Szkoła Podstawowa

WD/612/2018 Stężyca, ul. Zielona 48
Gospodarstwo Ogrodnicze M.J. Ptaszek

oceniając  jakość  wody  z wodociągu  zbiorowego  zaopatrzenia  w  Stężycy  pod  względem
zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Rykach  w  oparciu  o  podjęte  czynności
związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody oraz działań prowadzonych w ramach
kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu, stwierdza co następuje:

W  ramach  prowadzonego  nadzoru  sanitarnego  oraz  kontroli  wewnętrznej,  zostały
pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stałych punktów wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia w Stężycy. 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637

e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
http://psseryki.pis.gov.pl

http://psseryki.nbip.pl
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Badania próbek wody zostały wykonane w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Lublinie,
jak  również  SGS  Polska  Sp.  z  o.o.,  Laboratorium  Środowiskowe  43-200  Pszczyna,
ul. Cieszyńska  52A.  Zakres  wykonywanych  badań  obejmował  parametry  z  grupy  A
i mikrobiologiczne z grupy B.

W  pobranej   próbce  wody  w  ramach  kontroli  wewnętrznej  przez  administratora
wodociągu,  zanotowano  przekroczenie  parametru  mikrobiologicznego  tj. ogólną  liczbę
mikroorganizmów po 72 godzinach inkubacji w temp. 22° C wynoszącą więcej niż 300 jtk/1
ml,  co świadczyło iż jakość mikrobiologiczna wody nie jest stabilna.  Jednakże w próbach
wody   pobranych  w  ramach  nadzoru  sanitarnego  z  punktów  na  sieci,  nie  stwierdzono
zwiększonej  liczby  niniejszych  mikroorganizmów,  tym  samym  Państwowy  Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Rykach ocenił, że jakość wody w badanym zakresie uległa poprawie
i spełnia  wymagania  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z dnia  7  grudnia  2017r.  w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy   Inspektor Sanitarny 
         w Rykach

              z up. Anna Dudek- Błachnio
   Kierownik Oddziału
    Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują: 
1. Wójt Gminy Stężyca, Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych, Plac Senatorski1. 08-540 Stężyca
3. A/a

Sporządziła: Anna Kuchnio- st. asystent, sekcji Higieny Komunalnej


